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关于区域声光报警器技术澄清
区域声光报警器使用环境为爆炸危险环境，是否需要提供与产品功能相匹配的国家防爆合格证等证明文件，及需要提供相应的国家级检测报告。需要提供
因为国家有新要求，是否必须有IIIC认证。需要
区域声光报警器:请问几个通道       8通道
气体超标时报警:因为报警声音大会影响工作,贵公司原有设备带消音功能(保持闪光,消除漏点后,人工复位)   需要带此功能
区域声光报警器:贵公司原有设备带自检功能,(该设备有试验自检功能，能检测本系统及设备自身好坏,免除己泄漏而不报警，造成事故发生）。请问备带自检功能?     需要带此功能
立柱：材质（304SS),直经DN50,请问高度多少米?     2.2米
不锈钢立柱按规定需要喷塑,是否需要喷塑?什么颜色?   是需要喷塑   灰色
电气接口:1/2NPT(F),请问几个接口?带防爆夹紧格兰吗?   9个  需要带防爆夹紧格兰   还需要配堵头4个
特此技术澄清
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